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- POSTE DE DERIVAÇÃO REDE RD CELESC
- QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO TRECHOS 2-3
- DERIVAÇÃO DO QUADRO COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO
Ø3/4" ATÉ CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA
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Legenda de condutos

Elétrica

Piso

Legenda
Caixa de passagem
Entrada de serviço
Luminária externa para poste LED 80W 12880lm 5000K
Quadro de distribuição

PLANTA BAIXA - TRECHO 2 E TRECHO 3
ESCALA: 1:250

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 80 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)
2 Iluminação Trecho 2 F+N D 220 V 12 960 960 R 960 1.00 1.00 4.4 4.4 4 44.0 20 1.72 1.81 OK
3 Iluminação Trecho 3 F+N D 220 V 16 1280 1280 R 1280 1.00 1.00 5.8 5.8 4 44.0 20 3.44 3.53 OK

TOTAL 28 2240 2240 R 2240 0 0
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