
Cabo PP 2x1,5mm² - Vai

para a árvore, localizada

no canteiro central da

avenida, na altura de 3,00

metros, sem travessia de

via pública

Mangueira de LED

Potência 3 watts

por metro

Interligação entre cabo e

mangueira deve ser feita

na parte superior das

árvores
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Mangueira de LED deve

estar em uma altura

mínima de 2,50 metros em

relação ao solo
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(PROTEÇÃO)

ATERRAMENTO

HASTE DE

EXISTENTE

EXISTENTE 17/300daN

SUPERPOSTE DE ILUMINAÇÃO

CONDUTO FERRO GALVANIZADO

PASSAGEM 

CAIXA DE

50

Ø 3/4"  

ADEQUADA

CONEXÃO

BRITA

QUADRO DE COMANDO

CONDUTOR DE

ATERRAMENTO

10mm²

Nível do solo - Canteiro central da Avenida

DETALHE 1 - INTELIGAÇÃO ENTRE A ILUMINAÇÃO DECORATIVA E O QUADRO DE COMANDO

DIAGRAMA UNIFILAR

Circuito de iluminação pública existente dos

superpostes 380/220V

PP 2x#1.5mm² 1KV

Disjuntor Monofásico 10A

DR bipolar 30mA 25A

Contator 12 A

Iluminação a instalar

QUADRO DE CARGAS - (A INSTALAR)

Comando Circuito

Iluminação

Natal (W)

Fator de

Potência

Condutor

(mm²)

Proteção (A)

1 FU 05892 500 0.92 PP2x1.5 10

2 FU 16774 500 0.92 PP2x1.5 10

3 FU 05890 500 0.92 PP2x1.5 10

4 FU 18514 500 0.92 PP2x1.5 10

5 FU 05884 500 0.92 PP2x1.5 10

6 FU 05882 500 0.92 PP2x1.5 10

7 FU 19415 500 0.92 PP2x1.5 10

8 FU 5879 500 0.92 PP2x1.5 10

TOTAL 380/220V 4000 0.92

Poste da rede de distribuição RD da CelescPoste da rede de distribuição RD da Celesc
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DETALHE 2 - ILUMINAÇÃO COM TRAVESSIA DA VIA PÚBLICA

Superposte de iluminação existente

17/300daN

Avenida Coronel Bertaso

Avenida Coronel Bertaso

Canteiro Central

Cabo PP 2x1,5mm²

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PRANCHA:

ILUMINAÇÃO NATALINA

Município de Quilombo

CNPJ: 83.021.865/0001-61

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Quilombo - SC

EL05

Detalhes
CONTEÚDO:

Avenida Coronel Ernesto Bertaso, Centro

Quilombo, SC - 89850-000

ENDEREÇO DA OBRA:

Charlan Smaniotto Luzzatto

Engº eletricista CREA/SC: 127.695-8

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SO: -DATA: 05/11/2019

SEM ESCALA
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